FORMULARUL F5

FiSA TEHNICANR. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: CLAPETE DE SUPRAPRESIUNE

Corespondenta propunerii |

:_; Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini : te:lenl;:;ci:n cpuuzze:rli?(a:gsleetul Producator
0 i 1 & | 2 3
Parametrii tehnici si functionali ‘
- fixare in fereastra
- sistem de actionare cu contragreutati de otel fixate pe
1 paletele aparatului
- deschidere la valoarea de prag a suprapresiunii (50Pa)
- timp de reactie sub 1,5 s
9 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in |
) | exploatare: conform Legea 10
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
3 - s posede act de omologare sau agrement tehnic
| - conform EN12101-6 . N T -
Conditii de garantie si postgarantie ‘
4 Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in
, .vigoave .. S . | A
5 Alte condiii cu caracter tehnic:.. _ ETE e s e S ) " e e
Proiectant,

Ing. Traian Necula
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FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventilator axial presurizare, 11500 mc/h

Nr.
crt.

tehnice cu specificatiile
'~ tehnice impuse prin Caietul
N _ desarcini
1 2 3

Parametrii tehnici si functionali
- ventilator axial, montaj pe perete exteriori;
- debit: 11500 mc/h;
- disponibil de presiune: 300 Pa;
- putere electrica: 4.5 kW,
- alimentare: 400 V; ‘
- greutate: 40 kg.
| - echipat cu convertizor de frecventa ) - |
Specificalii de performanta si conditii privind siguranta in
| _ exploatare: conform Legea10 B A
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante ‘
| - sa posede act de omologare sau agrement tehnic e
| Conditii de garantie si postgarantie ;
B Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in
_ vigoare |
5 | Alte conditii cu caracter tehnic:. |

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Producator

Proiectant,
Ing. Ciprian DRAGUSIN
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FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Presostat

Nr.

| exploatare: conform Legea 10

" Parametrii tehnici si functionali

- Corespondenta propunerii

\
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini !

- tip contact: basculant (SPDT);

- presiune maxima de lucru: 300 Pa;
- capacitate comutare: 1A la 240V/50Hz; ;
- tipul presiunii masurate: suprapresiune, relativa; ‘
- tuburi de conectare de @6mm ‘
- temperatura functionare: -20...+85°C

tehnice cu specificatiile

| tehnice impuse prin Caietul |

~ de sarcini
2

Producator

_Speciﬁcatii de performanta si conditii privind siguranta in

| - s@ posede act de omologare sau agrement tehnic

- Conditii de garantie si postgarantie
Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in |
vigoare

o

\
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante f
\
}

' Alte conditii cu caracter tehnic:.

Proiectant,
Ing. Ciprian DRAGUSIN

2



FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala electrica, 30 kW

Nr.
crt.

0

4

5

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini }

1
Parametrii tehnici si functionali
-Putere termica:45 kW
-Eficienta[%): 99.3
-Inaltime: 700 mm
-Latime: 385 mm
-Adancime: 280 mm
-Racord hidraulic: 1"
-Presiune maxima de lucru: 2.5 bar
-Tensiune de alimentare: 400 V
-Greutate reala: 35 kg
-Volum vas de expansiune: 12 litri
| -Pompa de circulatie inclusa S I
- Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
exploatare: conform Legea 10

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

| -saposede act de omologare sau agrement tehnic

' Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul |
de sarcini ‘

2 =il

%

;

\
nJ‘

Conditii de garantie si postgarantie

Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in

vigoare

Alte conditii cu caracter tehnic:
termostat de
panou de comanda si semnalizare, supape de siguranta.

“cazanul va fi echipat cu |
lucru, termostat de siguranta, termometru, ’

| .
!

Producator

Proiectant,
Ing. Ciprian DRAGUSIN

o,
i
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FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pompa de circulatie radiatoare

Nr

0

crt.

‘ Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in |
._exploatare: conform Legea 10

SR e Corespondenta propunerii

ol o g - . tehnice cu specificatiile
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini ' tehnice impuse prin Caietul |
| __desarcini
1 . 2

T T i

Parametrii tehnici i functionali:

Pompa, avand urmatoarele caracteristici:

debit 2 m3/h; ‘
presiune 3 mH20; ‘

Pn 10bar;

Putere consumata 480 W

alimentare electrica 380V~, 50Hz;

turatie variabila

Producator

- Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Conditii de garantie si postgarantie

- Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in
| Vigoare

~ panou de comanda si semnalizare, supape de siguranta.

- sa posede act de omologare sau agrement tehnic

Alte conditii cu caracter tehnic: cazanul va fi echipat cu
termostat de lucru, termostat de siguranta, termometru, |

Proiectant,
Ing. Ciprian DRAGUSIN




FORMULARUL F5

FISA TEHKICA NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Ventilator axial de evacuare, 2500 mc/h

Nr

crt.

P

- echipat cu convertizor de frecvent
. exploatare: conform Legea 10

| - 58 posede act de omologare sau agrement tehnic

| Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile

- tehnice impuse prin Caietul

e o __de sarcini e

1 j 2 3

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Producator

Parametrii tehnici si functionali
- ventilator axial, montaj pe perete exteriori;
- debit: 2500 mc/h;

- putere electrica: 0,1 kW,

- alimentare: 230 V;

- greutate: 7 kg.

nd siguranta i

3

Specificatii de performanta si co

Condiii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii de garantie si postgarantie '

Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in |
| vigoare ‘

Alte cond—iji;i:iféé"r'acterf tehnic:.

Proiectant,
Ing. Ciprian DRAGUSIN
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FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trapa de fum, 1.3 mp

~ Corespondenta propunerii

:; Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini } te::l};:;‘;ci?n;uu:::crii:cégil:ul Producator
! W, N , . _ desarcini |8
0o B 1 [ 2 i 3
Parametrii tehnici si functionali ‘
- dimensiune nominala 100x130cm
- arie libera aerodinamica: Av = 1,3 mp
- greutate: 95 kg
-sistem de comanda - servomotor pneumatic cu actiune
unica (deschidere) — racord 1/8” si inchidere manuala la nivel | ‘
1| toraea ‘
- functionalitate pentru incarcari la vant de pana la WL 3000
-functionalitate pentru incarcari din zapada de pana la SL |
1500 ‘
- dotata cu servomotr eletric pentru actionare deschidere 24V, i 1
1A | ok | !
9 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in I :
| exploatare: conform Legea 10 ‘
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
| - sa posede act de omologare sau agrement tehnic |
Conditii de garantie si postgarantie T
4 Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in |
_____ vigoare S Il ‘ . |
5 | Alte conditii cu caracter tehnic:. T | R ) :
Proiectant,

Ing. Ciprian DRAGUSIN

30



FORMULARUL F5

FISA TEHNICANR. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor de CO2

Nr.
crt.

tehnice cu specificatiile

~ tehnice impuse prin Caietul

} de sarcini

0 1 LI | 2 3
Parametrii tehnici si functionali
- tip contact: basculant (SPDT);
- Consum de energie <1.5 W / 24 V DC tipic; <2,9 VA / 24 V
AC tipic; curentul de varf 200 mA

- Tensiune de alimentare 24 \/ AC / DC (+ 10%)

- Dependenta de presiune + 0,13% / mm Hg j
- Schimb de gaz prin difuzie ‘
- Releu de iesire fara contact de comutare ‘
- Timp de incalzire aprox. 1 ora 1
- Timp de raspuns <2 minute ‘
-lesire 010V
- Stabilitate pe termen lung <2% in 15 ani
- Clasa de protectie Il (conform EN 60 730) ‘
- Tipul de protectie IP 30 (conform EN 60 529 ‘
- Dimensiuni 85 x 85 x 27 mm (Baldur 1) ,

.- Montaj pe perete sau montaj pe perete, @55mm, | | WL
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in | T‘

._exploatare: conform Legea 10
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
___-saposede act de omologare sau agrement tehnic
Conditii de garantje i postgarantie

4 Conform intelegerii acceptata de beneficiar si legislatiei in | ‘

| vigoare el L ; -t |
5 | Alte conditii cu caracter tehnic:. i

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Producitor

: S—
|
|
|

Proiectant,
Ing. Ciprian DRAGUSIN

23/



